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1. [bookmark: _Toc20406]工程概况
[bookmark: _Toc26572]1.1责任主体
建设单位：郑州泰博房地产开发有限公司
设计单位：上海天华建筑设计有限公司
监理单位：广源管理咨询有限公司
地勘单位：郑州岩土工程勘察设计院
施工单位：河南城源建设工程有限公司
[bookmark: _Toc5422]1.2工程简介
本工程位于郑州市惠济区天元路南、鲁河路西。项目建设用地面积11931.83㎡，总建筑面积450340.57㎡；28#楼位于项目16#17#楼中间，是项目物业管理用房，地上1层、框架结构、独立基础，无地下室；建筑面积约1000㎡，±0.000为92.300m，建筑高度4.5m/5.5m/7.2m。
28#楼塔吊西侧为场区围墙，围墙西侧为清华园路，塔吊距离清华园路约20米，人行道上沿庆华路走向有一道高压线，高压线与施工场区有砖砌围墙分隔。28#楼在塔吊东侧，塔吊运行时28#楼范围内运行，大臂不朝向西侧、西北侧、西南侧。塔吊距离地面的安装高度为22.6m，高压线距地面7米-8米。
[bookmark: _Toc3340]2.编制依据

	序号
	规范、标准名称
	编号

	1
	《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》
	JGJ196-2010

	2
	《塔式起重机设计规范》
	GB/T13752-2017


	3
	《建筑地基基础设计规范》
	GB50007－2011

	4
	《大型塔式起重机混凝土基础工程技术规程》
	JGJ/T301-2013

	5
	《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》
	JGJ/T187-2019


	6
	《混凝土预制拼装塔机基础技术规程》
	JGJT197-2010

	7
	S YT 80 (T5710 -6 ) 塔式起重机说明书
、 
、 
、 
、 
、 
57 10 
塔 式 起 重 机

	

	8
	云萃苑施工图
	

	9
	万世基塔吊基础安装说明书
	

	[bookmark: _Toc23576][bookmark: _Toc455738227][bookmark: _Toc279396254][bookmark: _Toc448321615]10
	地勘报告
	


[bookmark: _Toc17040][bookmark: _Toc20222][bookmark: _Toc32682]3.塔吊基础定位

[bookmark: _Toc13080]3.1塔吊基础定位
综合考虑各种因素，我部将采用一台QTZ80(5710Z-6)（厂家编号为SYT80）型号塔吊，具体定位如下图：

[image: ]
塔吊基础的地质情况：
	项目
	28#楼塔吊

	基础位置
	28#楼西侧边墙外扩9m为塔吊中心，塔吊基础与西墙间距5m。

	勘探孔号
	根据地勘报告，与114号探孔较近

	基础底绝对标高（m）
	根据地勘报告，114号探孔第①层杂填土为自然地坪下0.6m，现场以自然地坪下挖深0.8m。

	地基土层
	第②粉土

	地基承载力标准值(Kpa)
	140



[image: 1693751047481][image: 1693751096723]
覆盖范围见下图：
可从图中得知28#楼塔吊不能全部覆盖28#楼的东侧区域，且17#楼塔吊塔身在其大臂覆盖范围内，与16#楼塔吊的大臂覆盖范围存在重叠区域；因此17#楼塔吊安装前应拆除28#楼塔吊。
28#楼塔吊使用时间约为30天，为28#楼主体施工提供垂直运输，在17#楼塔吊安装前至少1天拆除完成。考虑到塔吊使用周期短，塔吊基础不能影响该区域的雨污水管网，因此综合考虑，该塔吊基础采用预制钢筋砼基础。
[bookmark: _GoBack][image: ]17#
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[bookmark: _Toc13563]4.施工准备
1、施工组织准备工作：
成立现场安全管理小组，由我项目部生产经理张腾任组长，安全主管秦晨光任副组长，现场施工员、质检员、测量员、各作业班组长、塔吊指挥员任组员，业主、监理进行现场检查和督促。
2、技术准备工作：
①项目部已对机电工长、塔吊指挥人员、塔吊司机进行了施工技术交底和安全技术交底，针对高压线相邻施工的管理制度和措施，有效加大了施工安全管理力度；
②塔吊运行和安全检测设备已到位，各项性能正常，能满足各项检测需要。
[bookmark: _Toc24787]5.塔吊安全限位
在安装时，考虑到在塔吊西面距塔吊约20米处沿着清华园路走向有一条南北向高压线，因此特别设置了安全限位装置，以确保塔吊施工使用安全。
安全限位装置作用主要如下:
为了塔吊臂与高压线之间提供有效的安全距离，安装塔吊旋转限位装置和塔吊小车限位装置，即在吊臂旋转到一定方位和小车前进到一定距离时，限位装置会自动报警及锁定。以保证吊臂与高压线之间的安全距离。
该装置主要具有防碰撞功能，以及限载重、限制塔吊大臂摆动幅度、限制塔吊旋转角度等功能。
特别提示:在有大风来临时，需将限位装置设定为360度自由旋转，小车前进距离限定在一定范围。待大风过后，再重新设定限位。
其他需注意的安全措施:
A、作业前，有关部门应对全作业人员进行安全技术交底。
B、风力大于4级时不进行作业。
C、升降作业前，先检查液压系统。
D、禁止把重物长时间吊在高空，起重机司机操作时精神要集中，不得离开岗位，禁止非工作人员进入驾驶室。
E、吊物必须与高压电线保持足够安全距离。
F、起吊过程中机械突然发生故障，应采取措施将置物下降到安全的地方，断开电源进行抢修。在突然停电时，应把所有控制器收到零位，断开电源开关，并采取措施将重物下降到安全的地方。
G、作业中如遇到暴风骤雨，应立即停止作业，将回转机构的制动器完全松开，如驾驶员必须离开驾驶室时，必须切开电源。
H、作业后，吊臂小车收近至驾驶室。并应完全放松回转制动器，将制动器拨回零位依次断开各开关关闭驾驶室，下班后断开电源总开关。
综上所述， 由于设置了限位限旋转角度装置，28#塔吊的使用有允分的保障。在施工过程中，只要严格按照操作规程施工，可以确保塔吊的正常安全使用。

[bookmark: _Toc1270]6.主要施工方案及技术、安全措施
1、塔吊使用控制：
①塔吊司机和指挥人员必须持有效上岗作业证人员，并是操作熟练、经验丰富、责任心强的人员担任；
②塔吊指挥控制：当塔吊在朝北或朝南方向吊运物品时，塔吊指挥员必须站在围墙处，指挥塔吊吊运，其运行范围不准超出相应的限位标志；
③现场检查控制：
为确保安全防护措施能得到有效落实，现场安全管理小组成员每天不定时的对高压线相邻施工部位和防护架、外脚手架进行检查，发现问题并及时安排和督促整改到位；
现场电工每周最少一次对接地情况进行检查和测试，发现问题及时通知相关班组并督促整改到位；
现场安全管理小组对本工程施工安全每周进行一次现场安全检查，发现问题并及时安排和督促整改到位，确保施工安全在控制范围之内。

[bookmark: _Toc11513]7.应急预案
[bookmark: _Toc30039][bookmark: _Toc5469]7.1目的
为提高建设工程设备安全事故应急救援的快速反应能力，确保及时、有效地遏制安全事故的发生，最大限度减少事故中的人员伤亡和财产损失，以最快速度对事故的伤亡人员进行施救以及事故现场设备险情和安全隐患的迅速排除，以避免事故继发性发生。
[bookmark: _Toc10548][bookmark: _Toc8665]7.2应急预案施救项目的具体施救方法
1、触电应急急救方法
1）对于触电者的急救应分秒必争。发生呼吸必心跳停止的病人，病情都非常严重。这进应一面进行抢救，一面紧急联系专业救护机构，就近送病人去医院进一步治序；在转送病人去医院途中，抢救工作不能中断。
2）关掉电闸，切断电源，然后施救。无法切断电源时，可以用木棒、竹竿将电线挑离触电者身体。如挑不开电线或其他致触电的带电电器，应用干的绳子套住触电者拖离，使其脱离电流。救援者最好戴上橡皮手套，穿橡胶运动鞋等。切忌用手去拉触电者，不能因救人心切而忘了自身安全。
3）伤者神志清醒，呼吸心跳均自主，应让伤者就地平卧，严密观察，暂时不要站立或走动，防止继发休克或心衰。
4）伤进丧失意识时要立即叫救护车，并尝试唤醒伤者。呼吸停止，心搏存在者，就地平卧解松衣扣，通畅气道，立即口对口人工呼吸。心搏停止，呼吸存在者，应立即做胸外心脏扣压。
5）发现其心跳呼吸停止，应立即进行口对口人工呼吸和胸外按摩等复苏措施，一般抢救时间不得少于60~90分钟。直到使触电者恢复呼吸、心跳或确认已无生还希望时为止。现场抢救最好能两分别实行口对口人工呼吸及胸外心脏按压，以1：5的比例进行，即人工呼吸1次，心脏按压5次。如现场抢救仅用1人，用15：2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸，即先作胸外心脏按压15次，再口对口人工呼吸2次，如此交替进行，抢救一定要彻底。
2、机械伤害急救方法
当伤害事故发生后，应立即拨通120急救电话，报告出事地点、受伤人员及伤情，同时应根据具体情况对伤员进行现场急救。对伤员的现场抢救包括：
1）对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏；
2）对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血；或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死，就地取材固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤。
3）遇有开放性颅脑或开放性腹部伤，脑组织或腹腔内脏脱出者，不应将污染的组织塞入，可用干净碗覆盖，然后包扎；避免进食、饮水或用止痛剂，速送医院诊治。
4）若有胸壁浮动，应立即用衣物，棉垫等充填后适当加压包扎，以限制浮动。
5）若有开放性胸部伤，立即取半卧立，对胸壁伤口应进行严密封闭包扎。使开放性气胸改变成闭合性气胸，速送医院。救护人员中若能断定张力性气胸者，有条件时可行穿刺排气或上胸部置引流管。
[bookmark: _Toc11091][bookmark: _Toc13978]7.3应急准备
1、公司应急救援领导小组成员名单
	姓   名
	救援小组职务
	部门职务
	联系电话

	张腾
	组长
	生产经理
	13253391777

	秦晨光
	副组长
	安全主管
	18338019775


2、公司应急救援领导小组职责
领导小组常设机构项目部，承担起重机械在安装、顶升（降节）拆除及使用作业过程中突发事件的日常工作，指导和监督起重机械安装和操作人员安全防范工作。在接到突发事件通知第一时间立即向领导小组组长及成员报告，并根据事发情况制定所要采取的救援措施。
3、应急救援队职责
应急救援队是对起重设备突发事故予以施救和抢险的常设机构。其成员均受过起重机械专业知识培训，并取得国家颁发的特种作业操作证且具有应急救援工作经验，是我公司职工队伍中的技术骨干。应急救援队在接到公司应急救援领导小组的指令后，立即赶赴事故现场，采取紧急措施，尽一切可能抢救伤员，并根据施工方案，将起重机械解体拆除，防止事故进一步扩大。
4、救援物资准备
1）载人小车一台
2）外协大吨位吊车（80~120吨）
3）工具准备
a、钢丝绳、绳卡、卸扣等吊索具
b、氧气、乙炔各两瓶
c、专用工具、撬扛、手拉（电动）葫芦等工具
4）照明器材
应急灯、36V以下安全线路及灯具、手电筒等。
[bookmark: _Toc26563][bookmark: _Toc26664]7.4应急响应
1、在接到突发性事故的第一时间内，立即通知组织应急救援领导小组相关成员和应急救成员以及相关车辆驾驶人员，准备好各种工具及必须的资金，立即赶赴事发现场。
2、在地方有关职能部门的指导协调下，以最快的速度尽一切力量抢救伤员，并根据起重机事发现状制定相应的设备拆除方案。在确保安全的情况下尽快将设备拆除，以防止事故进一步扩大。
3、积极配合并协助当地政府职能部门做好事故的调查取证工作，认真分析事故原因，实事的写出事故分析报告，并根据政府权威部门关于事故鉴定及责任的划分，承担本公司应负相应责任。
4、发重重大危险事故或险情时，及时向社会求助：
火警119；      救护120；     报警110
[bookmark: _Toc17208662][bookmark: _Toc10090][bookmark: _Toc455738283][bookmark: _Toc2817][bookmark: _Toc9121][bookmark: _Toc452891121][bookmark: _Toc28447][bookmark: _Toc413852021][bookmark: _Toc26809][bookmark: _Toc243131046][bookmark: _Toc231984003][bookmark: _Toc238653315]7.5相关联系方式及就医路线图
1、相关联系方式
就医医院电话：郑州市惠济区人民医院0371-56183505
就医医院地址：郑州市惠济区开元路76号
2、 就医路线图如下：
路线：天元路→金杯北路→开元路→惠济人民医院。全程约1.8公里，行程约 7分钟，途径6个红绿灯。 
导航起点：云萃苑项目（在建）
导航终点：郑州市惠济区人民医院

[image: 1693759344227]惠济医院
项目部
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